
COLLETTTORE nord2P
esistente

COLLETTTORE nordPT
esistente

3 m
6.4 x 12.7mm

FanCoil nord1P01
a cassetta

tipo 7

3 m
6.4 x 12.7mm

FanCoil nord1P02
a cassetta

tipo 7

Schema idraulico ala nord2P, nord1P
(ampliamento VRV esistente)

UNITA' ESTERNA
esistente composta da

UNITA' ESTERNA
18 cv
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12 cv
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Schema elettrico ala nord2P, nord1P
(ampliamento VRV esistente)

UNITA' ESTERNA
18 cv

UNITA' ESTERNA
12 cv

comando
a parete esistente

FanCoil nord2P01
a cassetta tipo 7

FanCoil nord2P02
a cassetta tipo 7

FanCoil nord1P01
a cassetta tipo 7

FanCoil nord1P02
a cassetta tipo 7

P3,P4 contatto
finestre esistente

P1,P2

P3,P4

P1,P2

P3,P4

P1,P2

P3,P4

P1,P2

P3,P4

P1,P2

P3,P4

P1,P2 comando
a parete

P3,P4 contatto
apertura finestre
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P3,P4 contatto
apertura finestre
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P3,P4

P1,P2 comando
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a parete
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FanCoil esistente

comando
a parete esistente

contatto
finestre esistente

FanCoil esistente

comando
a parete esistente

contatto
finestre esistente

FanCoil esistente

comando
a parete esistente

contatto
finestre esistente

FanCoil esistente

comando
a parete esistente

contatto
finestre esistente

FanCoil esistente

comando
a parete esistente

contatto
finestre esistente

FanCoil esistente

comando
a parete esistente

contatto
finestre esistente

FanCoil esistente

comando
a parete esistente

contatto
finestre esistente

FanCoil esistente

comando
a parete esistente

contatto
finestre esistente

FanCoil esistente

comando
a parete esistente
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comando
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comando
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contatto
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FanCoil esistente

UNITA' ESTERNA
46 cv

UNITA' ESTERNA
36 cv

UNITA' ESTERNA
16 cv esistente

Controllo centralizzato
esistente

UNITA' ESTERNA
esistente composta da

UNITA' ESTERNA
8 cv

1:50

Impianto di climatizzazione - schemi idraulici
Ala nord Piano primo e secondo (servizi igienici)
Ampliamento VRV esistente

cl1-s
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